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Südeifelwerke Irrel AöR, umfassende Untersuchungen 04.06.2012

Entnahmestelle

angeschlossene Gemeinden

Wasserwerk/Hochbehälter

Entnahmedatum
Analysen-Nummer

Parameter
Ein

hei
t

M
et

hode

G
re

nze
n

Messwerte

Wassertemperatur °C 5) / 19,9 12,3 14,3 12,5 14,8
Geruch 2) / ohne ohne ohne ohne ohne
Geruch bei 23°C TON 16) 3 1 1 1 1 1
Trübung (visuell) 20) / klar klar klar klar klar
Trübung FNU 20) 1 <0,05 0,47 0,07 0,08 0,07
Färbung (visuell) 22) / farblos farblos farblos farblos farblos
Färbung (SAK Hg 436 nm) m-1 4) 0,5 0,003 0,004 0,005 0,007 0,018
SAK-254 nm m-1 4) / 0,468 0,387 0,175 0,249 0,326
Ges. org. Kohlenstoff(TOC) mg/l 15) / 0,29 0,25 0,21 0,25 0,19
Leitfähigkeit bei 20 °C µS/cm 19) 2500 314 442 305 99 215
Leitfähigkeit bei 25 °C µS/cm 19) 2790 350,4 493,3 340,4 110,5 239,9
Sauerstoff mg/l 17) / n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pH-Wert 6) 6,5-9,5 8,53 7,72 7,57 8,34 8,05
Temperatur bei pH-Messung °C 5) / 19,9 12,3 14,3 12,5 14,8
pH-Wert, berechnet 6) / 8,53 7,72 7,57 8,34 8,05

pH-Wert nach CaCO3 Sättigung 3) / 7,77 7,55 7,55 8,58 8,23
Delta-pH-Wert 3) / 0,76 0,17 0,02 -0,24 -0,18
Calcitlösekapazität mg/l 3) 5 -13 -8,2 -1 1,2 2,1
Gesamthärte °dH 11) / 9,2 13,1 9,6 2,6 3,1
Erdalkali, Sa mmol/l 11) / 1,642 2,349 1,711 0,471 0,546
Säurekapazität (bis pH-Wert 8,2) mmol/l 12) / n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Säurekapazität (bis pH-Wert 4,3) mmol/l 12) / 2,37 3,81 3,28 0,89 1,94
Titrationstemperatur bei KS-Titration °C 5) / 15,9 15,3 15,8 12,7 14,1
Basekapazität (bis pH-Wert 8,2) mmol/l 12) / n.a. 0,21 0,2 n.a. 0,01
Titrationstemperatur bei KB-Titration °C 5) / n.a. 14,2 13,6 n.a. 14,8
Bor mg/l 25) 1 0,01 0 0 0 0
Gesamtphosphor (als P) mg/l 25) 2,2 0,221 0,022 0,04 0,015 0,048
Barium mg/l 25) / 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02
Calcium mg/l 25) / 48,7 61,9 57,3 17,6 17,2
Magnesium mg/l 26) / 10,3 19,5 6,8 0,8 2,8
Natrium mg/l 8) 200 5,3 10,7 4,4 3 2,6
Kalium mg/l 25) / 2,4 0,4 0,4 1 1
Aluminium mg/l 25) 0,2 0,02 0,007 0,01 0,046 0,01
Eisen mg/l 25) 0,2 0,001 0,007 0,003 0,002 0,006
Mangan mg/l 25) 0,05 0 0 0,001 0 0,001
Kupfer mg/l 25) 2 0,002 0,001 0,002 0,001 0,017
Zink mg/l 25) / 0,006 0,004 0,009 0,005 0,007
Blei µg/l 25) 25 0,2 0,9 0,2 0,2 0,1
Cadmium µg/l 25) 3 0 0 0 0 0
Chrom, gesamt µg/l 25) 50 0,3 0,4 0,5 0,1 0,1
Nickel µg/l 25) 20 0,4 0,2 0,2 0,9 1
Antimon µg/l 25) 5 0 0 0 0 0
Arsen µg/l 25) 10 0,2 0,2 0,1 0,1 0
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Fluorid mg/l 13) 1,5 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01
Bromat mg/l 13) 0,01 0 0 0 0 0
Cyanid, gesamt mg/l 24) 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Trihalogenmethane, Summe µg/l 10) 50 <1,0 <1,0 <1,0 4,1 <1,0
Trichlormethan µg/l 10) 50 0 0 0 0,8 0
Dichlorbrommethan µg/l 10) 50 0 0 0 0,4 0
Dibromchlormethan µg/l 10) 50 0 0 0 1,1 0
Tribrommethan µg/l 10) 50 0 0 0 1,8 0
1,2-Dichlorethan µg/l 10) 3 0 0 0 0 0
Tetra-/Trichlorethen, Summe µg/l 10) 10 0 0 0 0 0
Trichlorethen µg/l 10) 10 0 0 0 0 0
Tetrachlorethen µg/l 10) 10 0 0 0 0 0
Benzol µg/l 10) 1 0 0 0 0 0
Polyzykl. arom. Kohlenwasserstoffe µg/l 29) 0,1 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
Fluoranthen µg/l 29) / 0 0,0056 0 0 0
Benzo-(b)-fluoranthen µg/l 29) 0,1 0 0 0 0 0
Benzo-(k)-fluoranthen µg/l 29) 0,1 0 0 0 0 0
Benzo-(a)-pyren µg/l 29) 0,01 0 0 0 0 0
Benzo-(ghi)-perylen µg/l 29) 0,1 0 0 0 0 0
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren µg/l 29) 0,1 0 0 0 0 0
Pflanzenbehandlungsmittel,gesamt µg/l 14) 0,5 0 0 0 0 0
AMPA µg/l 30) 0,1 0 0 0,01 0 0
Atrazin µg/l 14) 0,1 0,008 0 0 0 0
Chlortoluron µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Desethylatrazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Desethylterbutylazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Desisopropylatrazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Diuron µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Glyphosat µg/l 30) 0,1 0 0 0 0 0
Hexazinon µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Isoproturon µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Metalaxyl µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Prometryn µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Propazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Simazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Terbuthylazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Tebuconazol µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
Koloniezahl 22 °C 1/ml 28) 100 4 0 14 0 0
Koloniezahl 36 °C +/- 1 °C 1/ml 1) 100 42 0 1 0 0
Coliforme Keime 1/100ml 27) 0 0 0 0 0 0
E. coli 1/100ml 27) 0 0 0 0 0 0
Enterokokken 1/100ml 23) 0 0 0 0 0 0
Clostridium perfringens 1/100ml 28) 0 0 0 0 0 0
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Quecksilber µg/l 25) 1 0 0 0 0 0

Selen µg/l 25) 10 0,8 0,2 0,2 0,3 0,5

Uran µg/l 25) 10 0,1 0 0 0 0,1

Ammonium mg/l 9) 0,5 0 0,01 0,02 0,01 0,02

Nitrit mg/l 18) 0,5 0 0 0 0 0

Nitrat mg/l 13) 50 30,4 21,1 3,2 3,2 3,2

Chlorid mg/l 13) 250 9,6 26,2 6,5 5,6 5,5

Sulfat mg/l 13) 250 28 19,4 12,8 5,2 5,2

Fluorid mg/l 13) 1,5 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01

Bromat mg/l 13) 0,01 0 0 0 0 0

Cyanid, gesamt mg/l 24) 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Trihalogenmethane, Summe µg/l 10) 50 <1,0 <1,0 <1,0 4,1 <1,0

Trichlormethan µg/l 10) 50 0 0 0 0,8 0

Dichlorbrommethan µg/l 10) 50 0 0 0 0,4 0

Dibromchlormethan µg/l 10) 50 0 0 0 1,1 0

Tribrommethan µg/l 10) 50 0 0 0 1,8 0

1,2-Dichlorethan µg/l 10) 3 0 0 0 0 0

Tetra-/Trichlorethen, Summe µg/l 10) 10 0 0 0 0 0

Trichlorethen µg/l 10) 10 0 0 0 0 0

Tetrachlorethen µg/l 10) 10 0 0 0 0 0

Benzol µg/l 10) 1 0 0 0 0 0

Polyzykl. arom. Kohlenwasserstoffe µg/l 29) 0,1 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100

Fluoranthen µg/l 29) / 0 0,0056 0 0 0

Benzo-(b)-fluoranthen µg/l 29) 0,1 0 0 0 0 0

Benzo-(k)-fluoranthen µg/l 29) 0,1 0 0 0 0 0

Benzo-(a)-pyren µg/l 29) 0,01 0 0 0 0 0

Benzo-(ghi)-perylen µg/l 29) 0,1 0 0 0 0 0

Indeno-(1,2,3-cd)-pyren µg/l 29) 0,1 0 0 0 0 0

Pflanzenbehandlungsmittel,gesamt µg/l 14) 0,5 0 0 0 0 0

AMPA µg/l 30) 0,1 0 0 0,01 0 0

Atrazin µg/l 14) 0,1 0,008 0 0 0 0

Chlortoluron µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Desethylatrazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Desethylterbutylazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Desisopropylatrazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0
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Diuron µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Glyphosat µg/l 30) 0,1 0 0 0 0 0

Hexazinon µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Isoproturon µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Metalaxyl µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Prometryn µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Propazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Simazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Terbuthylazin µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Tebuconazol µg/l 14) 0,1 0 0 0 0 0

Koloniezahl 22 °C 1/ml 28) 100 4 0 14 0 0

Koloniezahl 36 °C +/- 1 °C 1/ml 1) 100 42 0 1 0 0

Coliforme Keime 1/100ml 27) 0 0 0 0 0 0

E. coli 1/100ml 27) 0 0 0 0 0 0

Enterokokken 1/100ml 23) 0 0 0 0 0 0

Clostridium perfringens 1/100ml 28) 0 0 0 0 0 0

Legende Methoden

1)  
Anlage 1 Nr.5 TVO a.F.

11) 
DIN 38409-H6

21) 
DIN EN 7393-1-G4

2)  
DEV - B 1/2

12) 
DIN 38409-H7

22) 
DIN EN 7887-C1

3)  
DIN 38404-C10

13) 
DIN EN 10304-1-D19

23) 
DIN EN 7899-2-K15

4)  
DIN 38404-C3

14) 
DIN EN 11369-F12

24) 
DIN EN ISO 14403

5)  
DIN 38404-C4

15) 
DIN EN 1484-H3

25) 
DIN EN ISO 17294-2 (E29)

6)  
DIN 38404-C5

16) 
DIN EN 1622-B3

26) 
DIN EN ISO 7980-E3a

7)  
DIN 38406-E13

17) 
DIN EN 25814-G22

27) 
MPN-Verfahren

8)  
DIN 38406-E14

18) 
DIN EN 26777-D10

28) 
TrinkwV Anlage 5

9)  
DIN 38406-E5

19) 
DIN EN 27888-C8

29) 
DIN 38407-F8

10) 
DIN 38407-F5

20) 
DIN EN 7027-C2

30) 
DIN 38407-F22
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